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BAB VIII 
UTILITAS 
Unit utilitas merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk menunjang 
jalannya proses produksi dalam suatu industri kimia. Unit utilitas yang diperlukan pada 
pra-rencana Pabrik Etil Klorida ini, yaitu : 
- Air yang berfungsi sebagai air proses, air pendingin, air umpan boiler             
dan air sanitasi 
- Steam sebagai media pemanas dalam proses produksi 
- Listrik yang berfungsi untuk menjalankan alat-alat produksi, utilitas dan untuk 
penerangan pabrik 
- Bahan bakar untuk mengoperasikan boiler dan generator. 
Dari kebutuhan unit utilitas yang diperlukan, maka utilitas tersebut dibagi menjadi        
3 unit, yaitu : 
1. Unit pengolahan air  (Water Treatment) 
- Air proses 
- Air pendingin 
- Air umpan boiler (penghasil steam) 
- Air sanitasi 
2. Unit penyediaan tenaga listrik 
3. Unit penyediaan bahan bakar 
8.1. Unit Pengolahan Air (Water Treatment) 
Berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air baik ditinjau dari segi kualitas maupun 
kuantitasnya. Dari segi kualitas air menyangkut syarat air yang harus dipenuhi 
sedangkan dari segi kuantitas air merupakan jumlah kebutuhan air yang harus dipenuhi. 
8.1.1.  Air Proses 
Air proses yang digunakan pada pra-rencana Pabrik Etil Klorida ini sebesar 
58.511,3142 kg/jam.  
8.1.2.  Air umpan boiler 
Air umpan boiler merupakan bahan baku pembuatan steam yang berfungsi 
sebagai media pemanas. Kebutuhan steam pada Pabrik Etil Klorida sebesar 2.829,2209 
kg/jam, dengan temperatur 180 °C dan tekanan 14,6959  psia. Air umpan boiler 
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disediakan dengan excess 20 % sebagai pengganti steam yang hilang, yang diperkirakan 
adanya kebocoran akibat dari transmisi sebesar 5 % dan faktor keamanan 10 %. 
Kebutuhan air umpan boiler sebanyak 6325,9510  lb/jam. 
Zat-zat yang terkandung dalam air umpan boiler yang dapat menyebabkan kerusakan 
pada boiler adalah : 
- Kadar zat terlarut (solube matter) yang tinggi 
- Zat padat terlarut (suspended solid) 
- Garam-garam kalsium dan magnesium 
- Zat organik (organic matter) 
- Silica, sulfat, asam bebas dan oksida 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh air umpan boiler : 
a.  Tidak boleh berbuih (berbusa) 
Busa disebabkan oleh adanya solid matter, suspended matter dan kebasaan yang 
tinggi. Kesulitan yang dihadapi dengan adanya busa : 
- Kesulitan pembacaan tinggi liquida dalam boiler 
- Buih dapat menyebabkan percikan yang kuat yang mengakibatkan adanya solid-
solid yang menenpel dan mengakibatkan terjadinya korosi dengan adanya 
pemanasan lebih lanjut. 
Untuk mengatasi hal ini perlu adanya pengontrolan terhadap adanya kandungan 
Lumpur, kerak, dan alkalinitas air umpan boiler. 
b.  Tidak boleh membentuk kerak pada boiler 
Kerak dalam boiler akan menyebabkan : 
- Isolasi terhadap panas sehingga proses perpindahan panas terhambat 
- Kerak yang terbentuk dapat pecah sewaktu-waktu, sehingga dapat  menimbulkan 
kebocoran karena boiler mendapat tekanan yang kuat. 
c.  Tidak boleh menyebabkan korosi pada pipa  
Korosi pada pipa boiler disebabkan oleh keasaman (pH rendah), minyak dan lemak, 
bikarbonat dan bahan organic, serta gas H2S, SO2, NH3, CO2, O2, yang terlarut 
dalam air. Reaksi elektrokimia antara besi dan air akan membentuk lapisan 
pelindung anti korosi pada permukaan baja, yaitu : 
Fe
2+
 + 2 H2O               Fe(OH)2 + 2 H
+
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Tetapi jika terdapat oksigen dalam air, maka lapisan hydrogen yang terbentuk akan 
bereaksi membentuk air. Akibat hilangnya lapisan pelindung tersebut terjadilah 
korosi menurut reaksi : 
4 H
+
 + O2                2 H2O 
4 Fe(OH)2 + O2 + H2O               4 Fe(OH)3 
Adanya bikarbonat dalam air akan menyebabkan terbentuknya CO2, karena 
pemanasan dan adanya tekanan. CO2 yang terjadi bereaksi dengan air menjadi asam 
karbonat. Asam karbonat akan berekasi dengan metal dan besi membentuk garam 
bikarbonat. Dengan adanya pemanasan (kalor), garam bikarbonat ini menjadi CO2 
lagi. Reaksi yang terjadi : 
Fe
3+
 + 2 H2CO3                Fe(HCO)2 + H2 
Fe(HCO)2 + H2O + panas               Fe(OH)2 + 2 H2O + 2 CO2 
Air untuk keperluan ini harus memenuhi spesifikasi tertentu agar air tidak merusak 
boiler (ketel). Dari Perry’s 6th ed, hal. 976, didapatkan bahwa air umpan boiler harus 
memenuhi spesifikasi sebagai berikut : 
- Total padatan (total dissolved solid) ≤   3500  ppm 
- Alkanitas ≤   700  ppm 
- Padatan terlarut ≤   300  ppm 
- Silika =   60 – 100  ppm 
- Besi ≤   0,1  ppm 
- Tembaga ≤   0,5  ppm 
- Oksigen ≤   0,007  ppm 
- Kesadahan ≤   0 
- Kekeruhan ≤   175  ppm 
- Minyak ≤   7  ppm 
- Residu fosfat ≤   140  ppm 
Untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi diatas, serta untuk mencegah kerusakan 
pada boiler, sebelum digunakan air umpan boiler harus diolah lagi terlebih dahulu 
melalui :  
1. Demineralisasi, untuk menghilangkan ion-ion pengganggu 
2. Deaerator, untuk menghilangkan gas-gas terlarut. 
8.1.3.   Air Sanitasi 
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Air sanitasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan karyawan, laboratorium, 
taman dan kebutuhan yang lain. Air sanitasi yang dipergunakan harus memenuhi syarat 
kualitas air sebagai berikut :   
a.    Syarat fisik 
- Berada di bawah suhu udara 
- Warnanya jernih 
- pH netral 
- Tidak berbusa 
- Kekeruhan kurang dari 1 ppm SiO2 
- Tidak berasa 
- Tidak berbau 
b.    Syarat kimia 
- Tidak mengandung logam berat seperti Pb, As, Cr, Cd, Hg 
- Tidak mengandung zat-zat kimia beracun 
c. Syarat mikrobiologis 
Tidak mengandung kuman maupun bakteri, terutama bakteri patogen yang dapat 
merubah sifat fisik air  
Kebutuhan air sanitasi pada Pra Rencana Pabrik Etil Klorida ini adalah: 
1. Untuk kebutuhan karyawan 
Menurut standar WHO kebutuhan air untuk tiap orang  =  120 L/hari/orang 
2.    Untuk laboratorium dan taman. 
Direncanakan kebutuhan air untuk taman dan laboratorium adalah sebesar 50% dari 
kebutuhan karyawan. 
3.    Untuk pemadam kebakaran dan cadangan air. 
Air sanitasi untuk pemadam kebakaran dan air cadangan direncanakan sebesar 40% 
dari kebutuhan air untuk karyawan, laboratorium dan taman. 
Total kebutuhan air sanitasi untuk pra-rencana Pabrik Etil Klorida ini sebesar 
1693,6517 kg/jam. 
Proses Pengolahan Air Pada Unit Pengolahan Air 
Air kawasan yang di supply dari PT. Dharmala Industri digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan air proses, air pendingin, air umpan boiler dan air sanitasi. 
Proses pengolahan air kawasan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Air kawasan dipompa dengan pompa (L-211) menuju bak air bersih (F-212). 
Kemudian dipompa dan diolah sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu : 
a.  Pengolahan air proses 
Pelunakan air proses yang dilakukan dengan pertukaran ion dalam demineralisasi 
yang terdiri dari dua tangki, yaitu tangki kation exchanger (D-210A) dan anion 
exchanger (D-210B). Kation exchanger yang digunakan adalah resin zeolit (H2Z) 
dan anion yang digunakan adalah deacidite (DOH). 
Pompa air bersih (L-232) memompakan air dari bak air bersih (F-231) dan 
dipisahkan menjadi 4 aliran (air proses dan umpan boiler, air pendingin, air 
sanitasi). Untuk aliran yang pertama (air proses dan umpan boiler) dialirkan menuju 
kation exchanger (D-210A). Dalam tangki kation exchanger terjadi reaksi-reaksi 
sebagai berikut : 
Ca(HCO3)2 + H2Z CaZ + 2CO2 + 2H2O 
Na(HCO3)2 + H2Z NaZ + 2CO2 + 2H2O 
Mg(HCO3)2 + H2Z MgZ + 2CO2 + 2H2O 
CaSO4 + H2Z CaZ + H2SO4 
MgSO4 + H2Z MgZ + H2SO4 
CaCl2 + H2Z CaZ + 2 HCl 
2NaCl2 + H2Z Na2Z + 2 HCl 
MgCl2 + H2Z MgZ + 2 HCl 
Ion-ion bikarbonat, sulfat dan klor diikat dengan ion Z membentuk CO2 dan air, 
H2SO4 dan HCl. Selanjutnya air yang bersifat asam ini dialirkan ke tangki anion 
exchanger (D-210B) untuk dihilangkan anion-anion yang mengganggu proses. 
Resin yang dipakai dalam anion exchanger adalah Deacidite (DOH). Dalam tangki 
anion exchanger terjadi reaksisebagai berikut : 
2 DOH + H2SO4 D2SO4 + 2 H2O 
2 DOH + HCl 2 DCl + 2 H2O 
2 DOH + 2 HNO3 2 DNO3 + 2 H2O 
Pemakaian resin yang terus menerus menyebabkan resin tidak aktif lagi. Hal ini 
dapat diketahui dengan pemeriksaan kesadahan air proses dan umpan boiler. Resin 
yang sudah tidak aktif menunjukkan bahwa resin sudah tidak jenuh dan perlu 
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diregenerasi. Regenerasi kation exchanger dilakukan dengan menggunakan asam 
sulfat atau asam klorida. Dengan reaksi sebagai berikut : 
CaZ + H2SO4 H2Z + CaSO4 
NaZ + H2SO4 H2Z + NaSO4 
MgZ + H2SO4 H2Z + MgSO4 
CaZ + HCl H2Z + CaCl 
Na2Z + HCl H2Z + NaCl 
MgZ + HCl H2Z + MgCl 
Sedangkan regenerasi anion exchanger dengan menggunakan larutan Na2CO3 atau 
NaOH. Reaksi yang terjadi sebagai berikut : 
D2SO4 + Na2CO3 + H2O 2 DOH + Na2SO4 + CO2 
2 DCl + Na2CO3 + H2O 2 DOH + NaCl + CO2 
2 DNO3 + Na2CO3 + H2O 2 DOH + NaNO3 + CO2 
Setelah keluar dari demineralisasi, air proses dan umpan boiler telah terbebas dari 
ion-ion pengganggu. Untuk memenuhi kebutuhan air proses dan umpan boiler, air 
lunak ditampung dalam bak air lunak (F-231). Pompa air lunak (L-232) 
memompakan air dari bak air lunak dan dipisahkan menjadi 2 aliran (air proses, air 
umpan boiler), aliran yang pertama (air proses) langsung dialirkan ke peralatan 
proses. Untuk aliran yang kedua (air umpan boiler) harus dilakukan treatment 
lanjutan. 
b.  Pengolahan air pendingin 
Untuk memenuhi kebutuhan air pendingin, dilakukan dengan mengalirkan air 
pendingin dari bak air bersih (F-221) kemudian didistribusikan ke peralatan dengan 
pompa (L-235).  
c.  Pengolahan air umpan boiler 
Untuk kebutuhan air umpan boiler dipakai air dari bak air lunak (F-214) yang 
melalui treatment lanjutan. Air lunak tersebut dipompakan oleh pompa Daerator  
(L-215) ke deaerator (D-216) untuk menghilangkan gas impurities pada air umpan 
boiler dengan sistem pemanasan. Dari deaerator air ditampung dalam bak Boiler 
Feed Water (F-217), kemudian diumpankan ke boiler (Q-230) dengan pompa ke 
boiler (L-218). Steam yang dihasilkan boiler didistribusikan ke peralatan dan 
kondensat yang dihasilkan direcycle. 
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d.  Pengolahan air sanitasi 
Air dari bak air bersih (F-212) dialirkan oleh pompa (L-213) menuju bak klorinasi 
(F-224) dan ditambahkan desinfektan klor (Cl2) sebanyak 1 ppm yang diinjeksikan 
langsung kedalam pipa. Dari bak klorinasi, air dialirkan menuju bak air sanitasi (F-
225) dengan menggunakan pompa (L-223) dan siap digunakan sebagai air sanitasi. 
 
8.2.  Unit Penyediaan Tenaga Listrik 
Listrik yang dibutuhkan pada pra-rencana Pabrik Etil Klorida ini adalah  
meliputi : 
- Peralatan proses Industri =  12 Hp  =  8,9484 kWH 
- Daerah pengolahan air =  9  Hp  =  6,7113  kWH 
- Listrik untuk penerangan =  69,2995 kWH 
Kebutuhan listrik untuk proses, penerangan, instrumen dan lain-lain dipenuhi 
oleh PLN. Sedangkan apabila suplai listrik dari PLN mati, maka digunakan satu 
generator AC bertenaga diesel dengan power 2 kV.A, satu buah generator tambahan 
digunakan sebagai cadangan. 
8.3.  Unit Penyediaan Bahan Bakar 
Bahan bakar yang digunakan pada pabrik, yaitu pada boiler dan generator 
sebesar 117,2065 L/hari. Bahan bakar yang digunakan adalah diesel oil. Pemilihan jenis  
bahan bakar  yang digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 
- Harganya relatif murah 
- Mudah didapat 
- Viscositasnya relatif lebih rendah sehingga mudah mengalami pengabutan 
- Heating valuenya relatif tinggi 
- Tidak menyebabkan kerusakan pada alat-alat 
Dari tabel 9.9 dan fig. 9-9, Perry 6
th
 ed, spesifikasi bahan bakar didapat : 
- Flash point =  38C (100 F) 
- Pour point =  -6C (21,2 F) 
- Densitas =  55 lb/ft
3
  
- Heating value  =  19000 Btu/lb 
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Pengolahan Limbah 
Pada pra-rencana Pabrik Etil Klorida ini memiliki kepedulian terhadap 
lingkungan disekitarnya. Bentuk kepedulian tersebut antara lain diwujudkan melalui 
pemantauan analisa mengenai dampak lingkungan, menyusun rencana pengelolaan 
lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. 
Limbah yang dihasilkan dari pabrik Etil Klorida adalah : 
Limbah Gas. 
Limbah gas yang dihasilkan berasal dari pembakaran bahan bakar yang digunakan 
pada unit utilitas. Untuk mengatasinya, asap yang dihasilkan dilewatkan melalui 
sebuah cerobong yang cukup tinggi dan disemprot dengan air untuk menangkap abu 
dan gas yang berbahaya, sehingga tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat 
sekitarnya. 
Limbah Cair 
Limbah cair yang dihasilkan berupa cairan. Untuk penanganannya menggunakan 
beberapa tahap : 
a.  Pengolahan Pendahuluan (Pre Treatment) 
Pada proses ini dilakukan pengambilan benda-benda terapung. 
b.  Pengolahan Pertama (Primery Treatment) 
Pada tahap pengolahan ini bertujuan untuk mengendapkan padatan-padatan dan 
zat-zat yang terlarut yang tidak dapat mengendap secara grafitasi, dengan 
menambahkan zat kimia tertentu sebagai flokulan dan koagulan. 
c.  Pengolahan Kedua (Secondary Treatment) 
Pengolahan kedua menggunakan proses biologis untuk mengurangi bahan-bahan 
organik melalui mikroorganisme yang ada didalamnya. Pada tahap ini juga 
dilakukan aerasi yang bertujuan untuk menungkatkan kandungan oksigen dalam 
limbah cair tersebut. Proses aerasi ini dilakukan hingga didapatkan nilai BOD, 
COD, dan DO yang memenuhi standard yang telah ditetapkan pemerintah. 
d.  Pengolahan Ketiga (Teriary Treatment) 
Pengolahan ketiga dilakukan untuk menetralkan pH limbah cair dan membunuh 
bakteri dengan cara menambahkan zat penetral dan desinfektan ke dalamnya. Dalam 
proses ini juga digunakan karbon aktif dan ion exchanger untuk menyerap ion-ion yang 
terlarut dalam limbah. 
